Ergebnistlibersicht zu den Proben des Gesundheitsamtes Altétting

(Probenahme Juni 2023)

Bei den grau hinterlegten und kursiv geschriebenen Proben handelt es sich um
Rohwasser bzw. um Filterstufen von Aktivkohleanlagen. Die Ergebnisse sind in

ng/l angegeben.

P’°bf_"‘3”|_’""‘°' Gehalt | Gehalt Sonstige
Bezeichnung PFOA PFOS PFAS
Entnahmeda-

i [ng/l] [ng/1] [ng/l]
23-0112184-001- | Markt TURling, Heiligen- <15 <10 HFPO-DA: < 3,0
01 statt, Kindergarten TuRling (N ! ) {Né) (BG)
15.06.2023 1230-0171-00377 PFMOPrA: 4,0
23-0112177-001- | Markt TiRling, Brunnen 1, <10
o1 Schwarzbrunn 7.2 (Né)

15.06.2023 4110-7741-00024
Markt TURling, Heiligen-

g?-0112169-001- statt. Hochbehilter <15 <10 | bevopa: 4.6
Mérmoosen (NG) (NG) C

15.06.2023

1230-0171-00377




